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Identyfikacja kod préblki/prébek 02300.2018 o "s""’"‘{““'
nrébkl/prébek 4 — A &,
obiekt badania woda \ Ky ‘; ?() IX

miejsce pobrania
prébkl/prébek

Wodociag publiczny (P)

Brze#no, Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do siecl

f»f })0 Q}O

Opis, stan prébkifprébek przyjetych do badan bez zastrzezed
Probki pracownik PSSE w Sulecinie Nr protokotu pobrania/przekazania: Nr zleceniafilﬁnwy:
pobrat/dostarczyh: 102/N/2018

Data pobrania/dostarczenia

2018.08.07 / 2018.08.07

Metoda pobrania prébki

5667 - 5:2017-10

PN-EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2013,PN-ISO 5667 - 14:2016-11,PN-ISO

Badanle zakoficzono dnla

2018.08.10

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie . ‘Metoda badawcza Wynik badan wraz z Najwyzsza
it Sty dopuszczalna
F 1 Gilgntinn wartogéﬁ
1rametry mlkroblologiczne Gl : i
[ 1. [Enterokoki katowe w 100ml wody PN-EN ISO 7899-2: 2004 tk 0 0
2. |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN th 0 0
ml wody ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
3. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN I1SO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
wody 1SO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
4. | 0gdlna liczba mikroorganizméw w 1 | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 6 [3-11] -
ml wody w temp. 22°C
Parametry fizyczne Ll L R ; R B gt i
5. | Barwa(Pt) PN EN ISO 7887: 2012 PN- EN ISO mg/l 50+0,3 -
7887:2012/Ap1:2015-06
6. |Metnosé PN-EN 150 7027-1:2016-09 NTU 0,54 = 0,02 -
7. |pH PN-EN 1SO 10523:2012 pH 7,5 +0,1 6,5-9,5
8. | Przewodno$c elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 HS/cm 597 =+ 25 2500
temp.25°C
9. | Smak PB-OBS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.
10. | Zapach PB-OBS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r.
b Rozpcnqdzen‘te Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnla 2017 r, (Dz. U. 2017, poz.2294)
- niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnodcl okolo 95% i wspélczynniku rozszerzenla k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE nlepewnos$c rozszerzona wyniku zawiera sktadowq dotyczaca pobierania prébek
Wartoé¢ podana w [ 1" oznacza wynik z oszacowana granica niepewnoscl rozszerzonej przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynnlku rozszerzenia k=2,
zgodnle z PKN-ISO/TS 19036 '
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Wiersz 4: Metoda plytkowa, poslew wglebny. NajwyZsza dopuszczalna wartost - bez nieprawidiowych zmian.
Zaleca sig aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1mi w wodzie wprowadzone| do sieci wodociggowej, 200jtk/1m! w kranie kensumenta,

Wiersz 5: Barwa rzeczywista. Najwyzsza dopuszczalna warto$é: akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie
w kranle konsumenta - do 15mg/l
Wlersz 6: Najwyzsza dopuszczalna wartoﬁé akceptowalna przez konsumentéw | bez nleprawidiowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

Wiersz 7: Temperatura pomiaru 16,5°C
Wiersz B: Temperatura pomlaru 17,4°C. Korekta za pomocg urzadzenia do koempensacjl wplywu temperatury.
Wiersz 9: Dla metod Jakosciowych Laboratorium zidentyfikowato Zrédia niepewnosci | je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczalna wartosé:akceptowalny przez konsumentéw | bez

nieprawidiowych zmian.

Wiersz 10: Dla metod jakos$ciowych Laboratorium zidentyfikowato Zrédia niepewnosci | je nadzoruje.Najwyisza dopuszczalna wartosé:akceptowalny przez konsumentéw i bez
nieprawl|dlowych zmian.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujace:

st. asystent Ewa Martynowska
st.asystent Dorota Jaworska

Osoba zatwierdzajaca:
mgr Maja Kunik
starszy asystent

Sprawozdanie z badaf wygenerowane w systemie elektronicznym z podplsem elektronicznym weryfikowanym certyfikatemn kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktéry jest
réwnowazny z podpisem wiasnorecznym.

Otrzymuja:
1.zleceniodawca
2.afa
1.Wyniki badar odnosza sie wylacznie do miejsca | daty pobranej/przylete] prébki podane] w sprawozdaniu.
2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.
3.Klient ma prawo do reklamac]i w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnosé rozszerzona wyniku nie zawiera skiadowej dotyczacej pobrania prébek.
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