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SPRAWOZDANIE Z BADAR PROBKI WODY AB 1128

NR 498f/1072/5080/18 / 2018
Zleceniodawca Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z 0.0.
ul. Daszyniskiego 58, 6§9-200 Sulecin
Podstawa realizagji: zlecenie nr 276/2018 z dnia 09.10.2018
Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel wykonania badan: ocena zgodnosci z obowiazujacymi aktami prawnymi
Numer protokofu dostarczenia 1072/ 2018 / klient - Ewa Migzat )
. (za$wiadczenie nr 15/2016 wydane przez PIS WSS-E w Gorzowie Wikp, potwierdzajace odbycie szkolenia
fosoba dosmrczajs!ca p rébke w zakresie "Pobierania probek wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi do badan laboratoryjnych”
NL;T;;E{S:?R' Miejsce pobierania prébek: Rodzaj prébki: Opis / stan probki
5080118 Hydrg;z;iilii?uﬂxr:zogkmﬁ::fé?Cka woda uzdatniona kKlarowna/prawidiowy
Data dostarczenia probki: 09.10.2018
Metoda pobierania prébki: brak informacji o metodzie pobierania prébki ,
Warunki $rodowiskowe w trakcie pobierania prébek
Numer probki Temperatura powietrza [°CJ: Temperatura prébki ['CJ:
Z rejestru: (PBL-02 Wyd, 02 z dnia 27,03.2013) A
5080/18 - -
Data/godzina rejestracji probki w o0
(aboratorium 09.10.2018 7 10%
Termin wykonania badania; 09.10.2018 - 12.10.2018
Prébka pobrana

i dostarczona przez klienta
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Laboratorium
ul. Kostrzyriska 158, 66-400 Gorzow Wikp.

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
NR 498f/1072/5080/18 / 2018

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA

Metod Wynik badania st
L.p. Badana cecha Jednostka ba:a\?vc?:a Numer probeki parnn?olfyczna‘
5080/18
PN-EN ISO
1. Liczba bakterii grupy coli AZ | jtki100 ml 9308-1:2014-12 0 0
+Ap1:2017-04
PN-EN ISO
2. Liczha Escherichia coli AZ k100 ml 9308-1:2014-12 0 0
+Ap1:2017-04
Liczba Enterokokéw PN-EN ISO
3. (paciorkowcéw katowych) Bise L 7899-2:2004 0 9
i PN-EN ISO bez
4. Qgdina liczba 22°CI72h | Az | jiml 6222:2004 >300 nieprawidtowych
mikroorganizmow zmian

A — parametr akredytowany
Z - parametr zatwierdzony do badan wody przeznaczonej do spozycia przez PPIS Gorzowie Wikp. Decyzja nr HK-530-160/9/17 z dnia 02.01.2018

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnla 2017r. Dz. U. 2017 poz. 2294 w sprawle Jako$cl wody przeznaczone] do spozycla przez ludzi.

Laboratorium na podstawle wynlkéw badan nle wydaje oceny Jakoscl wody. Wynikl te nie moga stuzy¢ do ocen higlenicznych.

O$wiadczenie:

Wyniki badania odnoszg sig wylacznie do pobrane;j probki,
Bez pisemne] zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za transport, metode pobrania i czystosé pojemnikéw w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.
taczna ilos¢ stron sprawozdania — 2

Sprawozdanie sporzadzit:
12.10.2018/
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Rozdzielnik:
1.ala

Wyniki z badan mikrobiologicznych autoryzowat.

SPECIALISTA

mgr Malgolrza:a Michalak

Sprawozdanie z badan zatwierdzit:
112.10.2018/
L03E) Kierownix Laboratorium
~Ie
arzata Ssofer

2. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z 0.c.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1126
KONIEC SPRAWOZDANIA:




