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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY AB 1126

NR 498b /1072 /5076/18 / 2018

Zleceniodawca

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z 0.0.
ul. Daszyriskiego 58, 69-200 Sulecin

Podstawa realizadji:

zlecenie nr 276/2018 z dnia 09.10.2018

Obszar badan:

obszar regulowany prawnie

Cel wykonania badan:

ocena zgodnosci z obowigzujacymi aktami prawnymi

Numer protokotu dostarczenia
fosoba dostarczajaca prébke

1072 /2018 / klient —~ Ewa Miezat
(zas$wiadczenie nr 15/2016 wydane przez PIS WSS-E w Gorzowie Wikp. potwierdzajace odbycie szkolenia
w zakresie “Pobierania prébek wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi do badan laboratoryjnych"

NgT;reg{% l?kl Miejsce pobierania probek: Rodzaj prébki: Opis / stan probki
Przychodnia Hipokrates - Sulecin ul. Wieiska :
5076/18 Y g odﬁuo ﬁwhdcmnlomf“mm 1 woda uzdatniona klarowna/prawidiowy
Data dostarczenia prébki: 09.10.2018
Metoda pobierania probki: brak informacji o metodzie pobierania probki -

Warunki $rodowiskowe w trakcie pobierania probek

Numer probki Temperatura powietrza [°CJ: Temperatura probki [*C]:
Z rejestru: {PBL-02 Wyd, 02 z dria 27,03,2013} ) A
5076M8 - N
Data/godzina rejestracji probki w 09.10.2018 / 102
laboratorium T
Termin wykonania badania: 09.10.2018 - 12.10.2018
Probka pobrana

i dostarczona przez klienia
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ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA
Metoda Wynik badania [U] —_—
L.p. Badana cecha Jednostka Numer probki parametryczna®
badawcza 5076/18
PN-EN ISO
1. Liczba bakterii grupy coli AZ | jtk100 ml 9308-1:2014-12 0 0
+Ap1:2017-04
PN-EN ISO
2. Liczba Escherichia coli AZ jtk/100 mi 9308-1:2014-12 0 0
+Ap1:2017-04
Liczba Enterokokéw PN-EN ISO
3. (paciorkowc6w katowych) N L 7899-2:2004 0 0
4 Ogélna liczba 22°C/72h | Az it mi 2’2‘;2'.“25%‘2 18 [11; 30) niepm\:i%ztowych
' mikroorganizméw ' ’ ! rala

L[U]" - Niepowno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% | wspdlczynniku rozszerzenia k=2 zgodnie z PKN-ISO /TS 19036:2011, Wartos¢ ta nie uwzglpdnia etapu pobierania probek.

A — parametr akredytowany

Z - parametr zatwierdzony do badarn wody przeznaczonej do sp

ozycia przez PPIS Gorzowie Wikp. Decyzja nr HK-530-160/9/17 z dnia 02.01.2018

* Zgodnle z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowla z dnla 7 grudnia 2017r. Dz. U. 2017 poz. 2294 w sprawle jakos$cl wody przeznaczone] do spoiycia przez ludzl.
Laboratorlum na podstawie wynikéw badar nie wydaje oceny Jakoscl wody. Wynikl te nie moga stuzyé do ocen higienlcznych.

Oswiadczenie:

Wyniki badania odnosza sie wytgcznie do pobranej probki.
Bez pisemne] zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za transport, metode pobrani

Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.

taczna ilo$¢ stron sprawozdania — 2

Sprawozdanie sporzadzit:

/12.10.2018/

Wyniki z badar mikrobiologicznych autoryzowat:
7
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Rozdzielnik:

1.ala

2. Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Sulgcinie Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan zatwierdzit:

/12.10.2018/

Kierownik Labgratorium

mgr Ma%go_rjata Saofer

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1126

KONIEC SPRAWOZDANIA:

a i czystosé pojemnikéw w przypadku probki pobieranej przez Klienta.




