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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
NR 484f /1043 / 4918/18 / 2018

Zleceniddawca = Zakiad Wodociagow i Kanalizacji w Sulgcinie Sp. z 0.0.
ul. Daszynskiego 58, 69-200 Sulecin
Podstawa realizacji: zlecenie nr 272/2018 z dnia 02.10.2018
Obszar badan: - obszar regulowany prawnie
Cel wykonania badan: ocena zgodnosci z obowigzujacymi aktami prawnymi
Nimer pfotokolu dostarczenia :D:3i fd2018i / kl::frz‘ttn_s E'ﬁa Iweialms WSS-E wG ie Wikp. potwierdzaj dbycle szkoleni
d E . Zaswiaaczenie nr wydane przez -E W Lorzowie P. poO erdzajace oabycile szkolenla
/osoba dostarczajaca probke w zakresie "Pobierania prébek wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi do badan laboratoryjnych”
Numer prébki - o : T ; G - .
Zrojestru: Miejsce pobierania probek: e Rodzaj prébki: Opis / slaﬁ probki
4918/18 Internat ZSzZiL - SUIQ_Cin _UI' Witosa woda uzdatniona klarownalprawidtowy
{zgodnie z oéwiadczeniem klienta)
Data dostarczenia prébkiz | 02.10.2018
Metodé"'pobierania_ prébki: brak informacji 0 metodzie pobierania prébki -
Warunki $rodowiskowe w trakcie pobierania probek
Numer probki Temperatura powietrza [°C]: Temparatura pigex | C]:_
Z rejestru: . (PBL-02 Wyd, D2 z dnia 27.03.2013) A
4918/18 | : 5
Data/godzina rejestracji probki w o0
WO 02.10.2018 /11
Termin wykonania badania: | 02.10.2018 - 05.10.2018
Prébka pobrana
i dostarczona przez klienta
[ WPLYNELO DNIA
2018 -10-12
N4es-€
Zakisd Wodociagéw | Kanalizac|
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
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Laboratorium
ul. Kostrzynska 158, 66-400 Gorzow Wikp.
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
NR 484f/1043/4918/18 /2018
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA
Metoda Rynlk bxkinia Wartosé
L.p. Badana cecha Jednostka Numer prébki parar:ewuna,
i 4918/18
PN-EN IS0
1. Liczba bakterii grupy coli AZ | jtki100ml 9308-1:2014-12 0 0
+Ap1:2017-04
PN-EN ISO
2. Liczba Escherichia coli AZ Jtk/100 ml 9308-1:2014-12 0 0
+Ap1:2017-04
Liczba Enterokokow PN-EN ISO
3 (paciorkowcow kalowych) Bl | At ol 7899-2:2004 0 0
Ogélna liczba D PN-EN 1SO Bae
4. mikroorganizméw 22°CI72h | A Z ki1 m §222:2004 >300 nleprazun.:itlal:wych

A — parametr akredytowany
Z - parametr zatwierdzony do badan wody przeznaczone] do spozycia przez PPIS Gorzowie Wikp. Decyzja nr HK-530-160/9/17 z dnia 02,01,2018

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowla z dnla 7 grudnia 2017r. Dz. U. 2017 poz. 2294 w sprawle jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi.

Laboratorium na podstawie wynikéw badan nie wydaje oceny jakodci wody. Wyniki te nie moga stuzy¢ do ocen higienicznych.

Oswiadczenie:

Whyniki badania odnoszg sig wylacznie do pobranej probki,
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za transport, metode pobrania i czysto$¢ pojemnikdw w przypadku probki pobierangj przez Klienta.
Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.

taczna ilosc stron sprawozdania — 2

Sprawozdanie sporzadzit: s

f05.10.2018/

Whyniki z badan mikrobiologicznych autoryzowal:

SPP}C‘J LISTA

{ ©
mgr Ma lgo/rza ra\Michafak

Kierownik Lahoratorium

S
mgr Malgorkata Szofer

Rozdzielnik:
1. ala

2. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan zatwierdzil:
/05.10.2018/

Kierownik Labo;atarium

-

mgr Matgorzatd Saofer

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1126

KONIEC SPRAWOZDANIA




