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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULECINIE

Znak sprawy: HK.43031.1.18.2018 Sulecin, dnia 29.10.2018 r.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Sulecinie
Sp. z o.o.

ul. Daszynskiego 58

69-200 Sulecin

ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulecinie w zwiazku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13
marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z p6z. zm.) oraz na podstawie
§ 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po rozpatrzeniu
sprawozdan z badan probek wody pobranej w dniu 23.10.2018 z wodociagu publicznego Sulecin w ramach
nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowsg Inspekcj¢ Sanitarng oraz pobranej w dniu 24.10.2018
r. w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez administratora wodociggu — Zaklad Wodociagéw 1
Kanalizacji w Sulecinie Sp. z o.0., stwierdza , ze woda pod wizgledem bakteriologicznym odpowiada
wymaganiom rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
prrzeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), woda jest warunkowo przydatna do
spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Sulecin ze wigledu na wystepujgce przekroczenia parametru
zelaza, manganu i metnosci. '

Na podstawie wynikow badan z dnia 26.10.2018 r. oraz z dnia 29.10.2018 r. PPIS w Sulecinie w dniu
25.10.2018 r. wydal decyzje HK — U.43031.1.59.2018 wygaszajgcq decyzje z dnia 12.10.2018 r. znak: NR
HK — 43031.1.42.2018 warunkowo dopuszczajgcq wode do spoiycia po wczesniejszym priegotowywania
tzn., ze woda moie by¢ spoiywana przez ludzi bez koniecznosci wezeSniejszego przegofowywania.

W dniu 23.10.2018 r. przedstawiciele PPIS w Sulecinie pobrali w ramach nadzoru sanitarnego
probki wody do badan — z 9 punktéw na sieci wodociggowej i z 1 punktu na ujeciu wody, w dniu 26.10.2018
r. PPIS w Sulecinie otrzymat sprawozdanie z badan wskazujace, ze woda z wodociagu publicznego Sulecin
odpowiada wymaganiom rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W dniu 29.10.2018 r. PPIS w Sulgcinie otrzymat informacje od
administratora wodociggu o wynikach badan prébek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej
prowadzonej przez ZWiK w Sulecinie — woda z wszystkich 10 pobranych probkach wody odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci:- wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sulecinie administrujgcy wodociggiem publicznym
Sulecin w zwigzku z niemozliwos$cia wykonania w pelni obowiazku okreslonego w decyzji HK-
43031.1.5.2017 z 20.02.2017 r. tj. obnizenia poziomu parametru Zelaza, manganu i me¢tnoéei w wodzie z
wodociggu publicznego Sulecin do lub ponizej dopuszczalnego zakresu wartosci w terminie do dnia
31.12.2017 r. wnidst o przedhuzenie terminu realizacji w/w obowigzku.



Po analizie sprawozdan z badan wody prowadzonych w trakcie 2018 r. przez administratora
wodociagu oraz przez organy PIS pobieranej ze stacji uzdatniania wody w Sulgcinie oraz z sieci
wodociaggowej oraz wniosku ZWiK z dnia 20.09.2018 r. uzupelnionego pismem z dnia 26.09.2018 r. o
prolongate terminu realizacji obowiazku obnizenia zawartosci parametru manganu, zelaza i metnosei w
wodzie z wodociagu publicznego Sulecin, PPIS przychylit si¢ do proéby administratora uznajgc za zasadne
argumenty podane we wniosku i przedtuzyl termin realizacji decyzji HK.43031.1.5.2017 — do dnia

30.06.2019 .

Otrzymuja:

1. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z 0.0. , ul. Daszynskiepo 58, 69-200 Sulecin
Do wiadomosci:

|.  Lubuski Pansiwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
Burmistrz Sulgcina
Centrum Zarzadzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Sulgcinie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulgcinie
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