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ul. Kazimierza Jagiellofczyka 8B,
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tel.{95) 722 60 57
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---Bata wydania: 03.01.2018

Nr: DL.OBS.9051.03741.2018

Data: 2018.12.11

Nazwa klienta

Powlatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulecinie

Adres klienta ul. Lipewa 14 b 69-200 Sulecin

Identyfikacja kod prébki/prébek

03741.2018

prabkifprébek
- oblekt badania

woda

mlejsce pobranla
probli/pribak

Wodeciag publiczny (#)
Sulecin, Stacja podnoeszenia clénlenia w Ostréwku

Opis, stan probki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Prabiki pracownik PSSE w Sulgcinie

pobral/dostarczyl:

Nr protokotu pobranla/przekazania: '
HK-176/N/2018

Nr zlecenia/umowy:

Data pobraniafdostarczenia

20180208 { 2016.12.08

Metoda pobrania probki

5667 - 5;2017-10

PN-EN IS0 19458:2007 PN-EN |SO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08,PN-1SO 5667 - 14:2016-11,PN-ISO
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Jon. gor kY T53keeR -
Lp. Oznaczanig:«rrr=eueeees «ivesaen-n Metoda badawcza m Wynik badafr wraz z Najwyzsza
S - |77 niepewnocscig dopuszczalna
_ wartosc **
Parametry mikrobiologlczne . .
1. | Enterokoki katlowe w 100m| wody PN-EN ISC 7899-2:2004 jtk 0 0
2. |Liczba bakterii Escherichia coliw 200 |PN-EN iSO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk Q 0]
m} wody 1SO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
3. |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN I1SO §308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
wody IS0 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
4. | Ogdlna liczba mikroorganizmow w 1 | PN-EN IS0 §222:2004 jtk 69 [50-95] -
ml wody w temp. 22°C
Parametry fizyczne o o
5. | Barwa(Pt} PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN ISO mg/! 5005 -
7887:2012/Ap1:2015-06
6. | Metnosd PN-EN IS0 7027-1:2016-09 NTL} 19+03 -
7. ipH PN-EN ISO 10523:2012 pH 77+01 6,5-9,5
8. | PrzewodnosE elekiryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 pS/cm 602 + 24 2500
temp.25°C
9. |Smak PB-0BS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r. _
10. 1 Zapach PB-GBS-01 wydanie 3 z dnia - akceptowalny -
28.07.2015r,

il Rozpnrzadzenie winlstra Zdrowia £ dnia 7 grudnia 2017 r. {Dz. U. 2017, poz.2284)

- niepewnosE rozszarzona prey poziomie ufnosel ckolo 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niapawnoft rozszerzona wyniku zawiera sk{adowa dobyczyca pobierania pribek
Wartosé podana w [ 17 oznacza wynik z oszacowang granica niepewnoscl rozszerzone} prey poziomie ufnodch ok, 95% | wspétczynniky rozszerzenia k=2,

zgodnie z PEN-IS0/TS 19036
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Wiersz 4: Metoda piytkowa, poslew wglebny. Majwyrsza dopuszczalna warteéd - bez nieprawidlowych zmian. . .

Zaleca sie aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100jtkflml w wodzie wprowadzone| do sieci wodoclagowej, 200/tk/imi w kranie konsumenta.

Wiersz 5: Barwa rzeczywista, Najwyzsza dopuszczalna wartoée: akceptowalna przez konsumentsdw i baz nieprawidlowych zmian. Pokadana wartod€ tego parametru w wodzie
w kranie konsumenta - do 15mg/l Pt.

wlersz 6: Najwyisze dopuszczalna wartwsd: akceptowalna przez kensumentdw i bez nieprawldiowych zmian. Zalecany zakres wartesci do 1,0 NTW,

Wlersz 7: Temperatura pomiaru 15,9°C
Wiersz 8: Termperatura pomiaru 16,6°C. Korekta 2a pomaoca urzadzenla do kompensacji wplywu temperatury.

Wiersz 9: Dla retod jakesciowych Laboratorium zidentyfikowato Zrédla niepewnoscl 1 |e nadzoruje.Najwyisza dopuszczalna wartodé:akceptowalny puei konsumentow | bez
nieprawldiowych zmian.

Wiersz 10: Dia matod jakosciowych Laboratorium zidentyfikewate Zrédla niepewncsci | je nadzoruje.Najwyrsza dopuszczalna wartnéc:akceptowalny przez konsumentdw i bez
nieprawidiowych zmlan, ’

Koniec sprawozdania

Osobal-y autoryzujgce:

st. asystent Ewa Martynowska
st. asystent Malgorzata Wojtal

Osoba zatwlerdzalgca:
mgr in2. Justyna Moczydlowska :
Kierownik Gddzialu Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie z badah wygenerowane w systemie elektranicznym z podpisem elektronlcznym weryfikowanym certyfikateen kwalifikowanym osoby zatwierdzé]acej. ktdry Jesk
réwnowazny z podpisem wiasnorecznym.

Otrzymuia:
1.zlecenlodawca
2.afa
1.Wyniki badai odnosza sie wytacznle do miejsca | daty pobranejfprzyjete} probiki podane] w sprawezdanlu.
2.Bez pisemne] zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanle nie moze byé powielane inaczej, jak tylke w catodei.
3.Klient ma prawe do reklamacjl w terminie 21 dni ficzac od daty stempla pocztowego lub daty potwlerdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku pribek pobranych przez Kiienta niepewno$é rozszarzona wyniku nle zawlera skfadowej dotyczacej pobrania prébek.
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