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Data wydania: 14.02.2019 r.

Nr: DL.0BS.9051.00719.2019.S

Data: 2019.03.29

Nazwa klienta

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Sulecinie Sp. z o.0.

Adres klienta

ul. Daszynskiego 58 69-200 Sulecin

Identyfikacja
prébki/probek

kod prébki/prébek

00719.2019.5

obiekt badania

woda

miejsce pobrania
prébki/prébek

Wodociag publiczny (P)
Przedszkole nr 1 Sulecin

Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Probki
pobrat/dostarczyt:

zleceniodawca

Nr protokotu pobrania/przekazania:

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenia

2019.03.26 / 2019.03.26

Metoda pobrania prébki

Badanie zakonczono dnia

2019.03.29

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik badanh wraz z Najwyzsza
niepewnoscia dopuszczalna
wartos¢é **
Parametry mikrobiologiczne
1. | Enterokoki katowe w 100ml| wody PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk 0 0
2. | Liczba bakterii Escherichia coli w 100 [PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
m| wody 1SO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
3. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN [SO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
wody ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
4. |Ogdlna liczba mikroorganizméw w 1 |PN-EN ISO 6222:2004 jtk 10 [6-17] -

ml wody w temp. 22°C

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

Wartos¢ podana w [ 1" oznacza wynik z oszacowang granica niepewnosci rozszerzonej przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2,

zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

Wiersz 4: Metoda ptytkowa, posiew wgiebny. Najwyzsza dopuszczalna warto$é - bez nieprawidlowych zmian.

Zaleca sie aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/lml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej, 200jtk/Iml w kranie konsumenta.

Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badan dotyczace miejsca pobrania prébki, osoby pobierajacej prébke, daty pobrania oraz metody pobrania
prébki zostaty podane przez klienta.
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