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SPRAWOZDANIE z BADAN

PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019 r.

Nr: DL.OBS.9051.01509.2019.5

Data: 2019.06.10

Nazwa klienta

HYDRAULIK Zaktad Instalacji Sanitarnych Marian Buczkowski

Adres klienta ul. Paderewskiego 41 69-200 Sulecin
Identyfikacja kod prébki/préobek 01509.2019.5
prébki/prébek

obiekt badania

woda

miejsce pobrania
probki/préobek

Wodociag publiczny (P)
Zubréw - hydrant

Opis, stan probki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Probki
pobrat/dostarczyh:

zleceniodawca

Nr protokotu pobrania/przekazania:

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenia

2019.06.05 / 2019.06.05

Metoda pobrania probki

Badanie zakonczono dnia

2019.06.08

Wyniki badan

Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik badan wraz z Najwyzsza
niepewnoscia dopuszczalna
wartos¢ **
Parametry mikrobiologiczne
Enterokoki katowe w 100m| wody PN-EN |SO 7899-2:2004 jtk 0 0
| .. |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 | PN-EN ISO 9308-1; 2014-12; PN-EN jtk 0 0
ml wody 1SO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
3. |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN [SO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
wody 1ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
4. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w 1 |PN-EN ISO 6222:2004 jtk 69 [50-95] -
ml wody w temp. 22°C

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

Wartos¢ podana w [ ]” oznacza wynik z oszacowang granica niepewnosci rozszerzonej przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2,

zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

Wiersz 4: Metoda plytkowa, posiew wglebny. Najwyzsza dopuszczalna wartos¢ - bez nieprawidtowych zmian.

Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzone] do sieci wodociagowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Uwagi:

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badan dotyczace miejsca pobrania prébki, osoby pobierajacej prébke, daty pobrania oraz metody pobrania
prébki zostaty podane przez klienta.

Koniec sprawozdania




Osoba/-y autoryzujgce:
st, asystent Ewa Martynowska

Osoba zatwierdzajaca:
mgr inz. Justyna Moczydtowska
Kierownik Oddziatu Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktory jest
réwnowazny z podpisem wiasnorecznym.

Otrzymuja:

1.zleceniodawca

2.a/a

1.Wyniki badan odnoszg sie wylacznie do miejsca i daty pobranej/przyjetej prébki podanej w sprawozdaniu,

2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie WIkp. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

3.Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnos¢ rozszerzona wyniku nie zawiera sktadowej dotyczacej pobrania prébek.




