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Metoda pobrania prébki
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Lp. Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik badani wraz z Najwyzsza
niepewnoscia dopuszczalna
wartosé **
Parametry mikrobiologiczne
1. | Enterokoki katowe w 100ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 0
2. |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 |PN-EN I1SO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
ml wody 150 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
3. |Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN I1SO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0
wody ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04
4. | Ogolna liczba mikroorganizméw w 1 | PN-EN 1SO 6222:2004 jtk 15 [9-24} -
ml wody w temp. 22°C
Parametry fizyczne
5. |Barwa(Pt) PN-EN 1SO 7887:2012; PN-EN 150 mg/l <5,0 -
7887:2012/Ap1:2015-06
6. |Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,27 + 0,04 -
7. | pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,2+ 0,1 6,5-9,5
8. | Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 uS/cm 564 + 21 2500
temp.25°C
9. | Smak PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia - akceptowalny -
15.02.2019r.
10. |Zapach PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia - akceptowalny =
15.02.2019r.
bt Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017. poz.2294)
- niepewno$€ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewno$é rozszerzona wyniku zawiera sktadowa dotyczaca pobierania prébek
Warto$¢ podana przy znaku ,<" oznacza, ze wynik mieéci sle ponizej zakresu roboczego metody
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