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AKREDYTACII
BADANIA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
- e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
—_ : ~
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Zaklad Wodocigpdw i Kanalizacji w Sulecinie
ul. Daszynskicgo 58, 69-200 Sulgcin

Temat: SPC Zubréw, analiza prébki wody z sieci
Obiekt Hadan: woda 2 sieci
Data pobicrania srobek: 13.05.2020 Nr protokotu pobierania: 401/2020
Data przyjecia prébek do badarh: 13.05.2020 Data zakoriczenia badan: 17.05.2020
Stan probki: bez zastrzezeh lloéé stron sprawozdania: - 1
Numer sprawozdania: 004/2020-50 . Kolejny nume: strony: [
Data wvdania sprawozdania « badsn: 18.05.2020 Hos$¢ zalgeznikow: - |

Wskazniki Jednosiki Metody badawcze Probka

nr 926/2020

*S |pH, TG . 7.4

(stezenie jondw wodoru) ) PN BN 150 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,8 "C)
*S [ Preewodnodé el.wh w 25°C, uSiem PN-EN 27888:1999 596
% | Ogolna liczba drobnoustrojow N T ,

w22"C, Mctoda plytkowa k1 mi PN-EN 150 6222:2004 0

. Zal.or t

(posiew witebny) :
O * [ Liczba bakterii z grupy coli. /100 ml PN-EN [SO 9308-1:2014-12 0

Metoda filiracji membranowe) J +A1:2017-04 Zat. or 1 S
O * | Liczba Escherichia coli k100 ml PN-EN [SO 9308-1:2014-12 0

Mctoda flltracji membranowej ] +A1:2017-04 Zat. n2 1
3 * | Liczba cnterokokéw katowych | . /100 ml IPN-EN (80 7899-2:2004 0

Metoda filtracji membranowej | Zal.nr |
*S

Probke wody pobraio zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10, PN EN-180 19458:2007

Probke pobrad Lukasz Snsnowski pracownik Laboratortum Frosystemy JT Ziclona Géra.

Pomiary przewndnoici elektrycznej wiadciwe dokonano z uzyciem konduktomeiru posiadijgeego kompensacie wplywu iemperatury.

* badanic/pobieranic probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredyracji lahoraiorium hadawczego nr AB 1254” wydamym prees
Polskie Centrum Akredstacji
S -budania zstaly wykonane mewodeami zatwierdsonymi praez PPIS Ziclona Géra (decyzja nr M/S0Y/NS-HK-57/2020 z dnla 06.03.2020

a* badanie akredyivwane u podwykonawey, nr akredytacsi podwykonawey A8 (334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr NS/HKIS/4560/71/37-95/2019 obowigzujqee do dnia 26.596.2020 wydunef przez PPIS Katowice.)

Osoka aworyzijgea sprawozdanie z badan
Zastgpea tierownike laboratorium

Konicc sprawozdania

WPLYNELO DNIA
05~ 20
w20,

izacji
Zakiad Wododiagow | Kanal
2w Sulgcirie §p. 200.

Wyniki hadas odnoszy sig wylgcznie do badanych obicktiw.
Bez pisemncj zgody Laboratorium firmy Lkosystemy - IT sprawaozdanie nie moze byé powielane inaczef jak iviko w calosei,
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EKOSYSTEMY -JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
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ZLECENIODAWCA : Zakdad Wodociggdw i Kanalizacji w Sulecinie
ul. Daszytiskicgo 58, 69-200 Sulgcin
Tcmat: SPC Zubrow, analiza probki wody z sicci
Obickt sadan: woda z sieci
Data pobierania srébek: 13.05.2020 Nt protokotu pobierania: 401/2020
Data przyjecia prébek do badan: 13.05.2020 Data zakoriczenia badan: 13.05.2020
Stan probki: bez zastrzezen 1l0éé stron sprawozdania: )
Numer sprawozdania: 004/202)-50a Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 18.05.2020 lHodé zatacenikdw: -
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka
nr 926/2020
S | Barwa, mg /1 P PN-EN ISO 7887:2012 metoda D 10
S | Metosé, NTU PN-EN [SO 7027-1:2016-09 1,0
S | Liczba progowa zapachu,” - PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015 : 1
S Liczba progowa smaku, - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S Probke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10,

Probke pobrad Lulasz Susnowski pracimwnik Laboratorium Ekosysterty JT Zielona Gora,

'Liczha progowa z apachu - 2apach ckeeprowalny dla laboratoryinege zespotu oceniajgeego.

Znak , <" oznacza, e wyntk zngjduje st ponitef podanef wartoscl, kidra stanowi granice vznaczalrosci zasiosowanej metody baduwezey.
S -bucdumia zostaly wykonanc metodamt zatwierdzonymi preez PPIS Lelona Gord (decyzja ne MSOYNS-11IK-87/2020) z dnia 16.05.2020)

Osoba antoryzujgea sprawozdanie z badun
Zastgpea tierownike lahoratorium
Mowika Scefner

Konice sprawozdania

Waniki badwi odnoszq si¢ wylgeznie do badanveh obiekidw.
Bez pisemnef zgody Lahoratorium firmy Ekosystemy - JT' sprawozdaniv nie moze byc powielune inaczef jak tviko w catoici.




