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PCA

PoLSME CENTRUM

ekosystemy-j1
(S EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY

AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLL.CENIODAWCA : Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Sulecinie
ul. Daszynskiego 58, 69-200 Sulecin

Temat: Musckowo , hydrant za budynkiem 21, analiza probki wady x sieci
Obiekt Hadan: woda 7 giceci
Data pobiorania srébek: 13.05.2020 Nr protokotu pohicrania; 401/2020
Data przyjecia probek do badan: 13.05.2020 Data zakonczenia badanh: 17.05.2020
Stan. probki: bez zastrzezen 1loé¢ stron sprawozdania; 1
Numer sprawozdania: 004/2020-54 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badah: 18.05.2020 Tlo$¢ zatacznikdw: , 1

Wskazniki Jednostki Metody badawcze - Probka

nr 930/2020

*S | pH, ~ . 7.4

{siezenie junéw wodoni) ) P\ EN 150 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,8 °C)
*§ | Przewodnosé el.wh. w 25°C, pS/cm PN-EN 27888:1999 356
= * | Ogdlna liczba drobnoustrojéw . .

w 22°C. Metoda plytkowa tk/tml PN-EN 7‘:; ):312 2:2004 0

(posiew wglebny) -
€ * | Liczba bakterii z grupy coli. k7 00 m PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0

Metoda filtracji membranowej JEm tA1;2017-04 Zat. or 1
1+ * | Liczba Escherichia coli - _PN-EN ISQ 9308-1:2014-12

Metoda filtracji membranowej Jtk700 ml +A1:2017-04 Zat. nr | 0
C* | Liczba enterokokéw katowyeh |. 1/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Metoda filiracji membranowgj | 47V ™ Zak nr 1 :
*S Prébke wady pobrano zgoduic z PN-ISO 5667-5:2017-10, PN EN-[SO 19458:2007

Probke pobrut Fukasz Sosnowski pracownik Laboratorium Fkosystemy JT Zielona Gdra.,

Pomiaru przewodrosci elektrvezneg wiadciwej dokonano z uzyciem kendukrometru posiadajgeego kompensacie wphwy emperatiry,

* badanie/pobicranie probek akredyowane, zawarte w |, Zakresie akredviaeii luboratorium hadawezego nr AB 1254” wvdanym preez
Polskie Centrum Akredyracyi

§ -badariu zastaly wykonare metodani zatwierdzonymi priez PPIS Zieloma Géra (decvzja nr M/SO9/NS-11K-87/2020 z dnia 06.05. 2020

O * badanie ukredytoweane & podwykenawey, nr akredyiaci podwykonawey AB 1334 (badania zostaly wvkonane metodami zarwierdzonymi
W decvzfi nr NS/HKIS/M S60/ZL37.95/2019 obowigzujqce do dnia 26.06.2020 wydanef proez PPIS Katowice.)

Osoba aworynggea sprawozdanie z badad
Zastgpea kierownika laboratorium

Koniec sprawozdania

Wyniki badar odnoszg sig wylgeznie do badurych obiekiiw.
Bez pisemngj zgody Laboratorium firmy Fkosystemy - JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak y'ho w catosci.



Formularz. [POI-07F-02 T Wydanie nr VI " T Data wydania 14.12.2019 | Strona 1/1 ]

» (%’., o S5 e
b o7 4 4

ekosystermy -/ f

EKOSYSTEMY -JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Sulecinie
ul. Daszynskicgo 38, 69-200 Sulgein
Temat: Muszkowo , hydrant 74 budynkiem 21, analiza prébki wody z sieci
Obickt badan; woda 7. sioei
Data pobicrania probek: 13.05.2020 Nr protokolu pobicrania: 401/2020
Data przyjecia probek do badaii: 13.05.2020 Data zakoificzenia badah: 13.05.2020
Stan probki: bez zastrzezen Tlosé stron sprawozdania: .
Numor sprawozcania: 004/2020-54a Kolejny numer strony: i
Data wvdania sprawozdania z badari: 18.05.2020 [lo$é zalacznikdw: -
Wskazniki Jednosiki Metody badawcze Prdbka

nr 930/2020
S Barwa, my /l Pt PN-EN ISQ 7887:2012 metoda D 10
S | Metnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1,5
§ | Liczba progowa zapachu,’ - PB 11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S | liczba progowa smaku, - PB -11 wyd. II z dnia 05.01.2015 1
S Probke wody pobrano zgodnic z PN-1SQ 5667-5:2017-10,

Prébke pobrat Luiusz Sosnowski pracownik Laboratorium Ekosysiemy JT Zielona Gora.

'Liczba progowa sipachu - zapuch vkeeptowatny dia lahoratoryjnego zespotu eceniajgeego.

Znak =" vznuczo, Ze wyntk znajdije sig pontiej podanef wartoSci, ladra stanowi granice oznaczalnosct zastcsowanef merody badawczej.
§ -buduria zostady wykomane metodami zatwierdsonymi przez PPIS Zielona Gora (decyzia ne M/80%NS-HK-87/2620 2 dnia 06.05.2020)

Osoba aworyzujgea sprewozdanie z badas
Zastgpea ierownika laboratorium

mika Szefner

Konicc sprawozdania

Wyniki badan odnoszq sig wolacznie do hadanych obiektdv:,
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze hyé powiclane inaczef .jak tyiko w calosei.



