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©BADANIA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra

e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA ; Zaldad Wodociagdw i Kanalizacji w Sulecinie
ul, Daszybskicgo 58, 69-200 Sulccin

Temat: Wedrzyn studzicnka obok przedszkols, analiza proébki wody z sisci
Obiekt badai: woda z sieci
Data pabierania prébek; 13.05.2020 Nr protokotu pobierania: 401/2020
Dala przyjecia prébek do badan: 13.05.2020 Data zakonhczenia badan: 17.05.2020
Stan prébki: bez zastrzezen [logé stron sprawozdania: |
Numer sprawozdania: 004,2020-52 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania 7. badan: 18.05.2020 Tlosé zatacznikdw: 1

Wskazniki Jednostki * Metody badawcze Probka

ur 928/2020

*$ | pH, . A 7.6

?stgzenigjonéw wodorit) ) PN EN 50 10523:2012 (temperatura pomiary 20,8 °C)
*S | Przewodnesé el.wh. w 25°C, uS/om PN-EN 27888:1999 437
o * | Ogdlna liczba drobroustrojéw . ) ‘

w 22°C., Metoda plytkowa jtk/l ml . PN-EN 180 62222004 0

. Zat.or |
(posiew wytebny)
B KT " L ol - R 2081~
0 % | Liczba bakteril z grupy coli. jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Metoda filtracji membranowej +AL2017-04 Zah. nr 1 0

3 * | Liczba Escherichia coli i/100 mi | PN-EN 180 9308-1:2014-12 0
Metoda filiraé}i membranowej JE +A1:2017-04 Zat. nr |

T * | Liczba enterokokéw katowych | /100 ml PN-EN IS0 7899-2:2004 0
Metoda filtracji membranowej | 7' Zat. or |

*S Probke wady pobrano zgodnic z PN-[SO §667-3:2017-10, PN EN-ISO 19458:2007

Prabkg pobrat Eukasz Sosnowski pracowaik Laboraiorium Fkosystemy JT Zielona Gora.

Pomiaru preewodroscet elekiryezne) whalciwej dokonano = uzyciem kondulaometru posiadajgcego kempensaciy wpbnu iemperatury.

¥ badanie’pobicranic probek whredtowane, zowarte w . Zakresie akredytacii laboratorium badawczego ne AB 1254 wydenym prees
Polskie Centrum Akrecdytacyi :

S -budania zostaty wykonane metodami zarwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzju nr Mi8OYNS-HK-87/2020 1 dnia 06.03.2020)

0 * badanie akredytowane u podwykcrawey, nr akredytacii podwykonawey AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami satwierdzonymni
w decyzji nr NVEHKGS/4360/£L/37-95/2019 obowigznigee do dria 26.06.2020 wydanef przez £'P1S Katowice.)

Osoba autoryzujgeu sprawozdanie z badar
Zastgpea kierownike laboratorium
mgr inZ ika Szefher

Koniec sprawozdaniay

Wyniki badan odnoszq siv wylgeznie do hadanycir obicktow.
Bez pisemuej zgody Laboratorium firmy Ekosvstemy — IT sprawozdanic nie moze byé powielane inaczej jak tyiko w catofci.




[Fornwlarz | POL-OT/F-02 | Wydanie nr VI ' | Data wydania 14.12.2019 [ Strona 1/1 |

.T’v'nn. {Q# *‘:‘3 ;;:qh/ . 4««:;)‘ mpi 'Ié g':(fm,...* o {‘m “"@'J
ﬂ* -~

4" A»A?

kosys temy -/t

EKOSYSTEMY -JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul, Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Zaktd Wodociagdw i Kanalizacji w Sulgcinie
ul. Daszynskisgo 58, 69-200 Sulecin
Temat; Wedrzyn studzienka obok przedszkola, analiza probki wody z sicci
Qbiekt badani; woda 7. sieci
Data pebierania probek: 13.05.2020 Nr protokolu pobierania: 401/2020
Data przyjecia p-dbek do badan; 13.05.2020 Data zakonczenia badad: 13.05.2020
Stan probki: bez zastrzezen - | [108€ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 004/2020-52a Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badai: 18.05.2020 Tlo$é zalgcznikdw: -
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka

nr 928/2020
S | Barwa, mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D 10
S | Metnosé, NTU PN-FN ISO 7027-1:2016-09 0,5
S | Licrba prosowa 7apac,hu - PB -11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
$ | Liczba prozowy smaku, - PB --11 wyd. I z dnia 05.01.2015 1
S Probke wody pobrano zgodnie z PN-1SO 5667-5:2017-10,

Prébke pobral Lukasz Sosnowski pracownik Laboratorium Fkosystemy JT Zielona Gora.
‘Liczha progowa zapachu - zapach akceptowalsy dla laborarorvinege zespolu ceeniajqeego.
Znak . =" omacza, 2e wynik tnajduje sig ponizej podanef wartosei, kidra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanef wetody badaweze;.

§ -badania zostaly wykonane metodunti zarwierdsonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzia nr MiBOYNS-1IK-87/2020 z dniat 06.05.2020)

Osohu autoryzyjgea sprawozdanie - badan
Zastgpea tepawgike laboratorium

Koniec sprawozdania " ) 3 fogfaroridm

Wyniki badar odnoszq sie wyiqeznie do badanych obickiow.
Bez pisemef zgody Laboratorium firmy Fkosystemy — J1 sprawozdanic nie moze byé: powielune inaczej jak tiko w catosei.




