P G Ki M Przedsig¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spotka z o.0.
Sp.zo0.0. ZAKLAD WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI
Krotoszyn LABORATORIUM

ul. Stoneczna 35 63-700 Krotoszyn
tel. 0-62 725 42 41 fax. 0-62 725 33 17 zwik@pgkimkrotoszyn.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 20/177/2/252

Data zlecenia: 21.07.2020 Zleceniodawca
Nr zlecenia:  20/177/Z Rosmosis Wawrzyniak Group Sp. z 0.0. Sp.k. Perzyce 46, 63-760 Zduny

Informacje wedlug oSwiadczenia Zleceniodawcy

Nr prébki 20131/W/Z
Miejsce pobrania: Trzeboéw, gmina Sulecin - stacja uzdatniania wody,woda po ukiadzie filtracji
Data/godzina pobrania nie podano
Osoba pobierajaca: Robert Wawrzyniak - uprawnienie WSSE we Wroctawiu z dnia 14.11.2019
Rodzaj prébki: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Metodyka pobierania: nie podano
Metoda pobierania: reczna
Stan probkis: Temperatura prébki w momencie Data dostarczenia prébek do  Data rozpoczgcia  Data zakofczenia
farmd pobrania [°C]: laboratorium: badaii badan
zgodny z wymaganiami nie podano =0, 21.072020 21.07.2020 24.07.2020
Wyniki badan
Wynik pomiar
Wynik pomiaru / Wartos¢
Parametr Jednostka | niepewnos$é pomiaru dopuszezalna Metoda badawcza
ProbkaNr_ 20131/W/Z p
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli | jtk/100mi 0" PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
N/Z
0
Obecnos¢ i liczba bakterii E. coli |.itk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1 :2017-04
N/Z
0
Ogélna liczba mikroorganizmow w | jtk/ml Bez nieprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004 N/Z
22°C zmian ?
nie wykryto
Obecnosé i liczba paciorkowcow jtk/100mi 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 N/Z
katowych
0
Uwagi do prébki Nr 20131/W/Z
1) Dopuszcza sig pojedyncze bakierie < 10j1k/100ml. W przypadku wykrycia bakterii gr. Coli < 10 jtk nalezy wykonac badanie p E.colii koki wykluczajacych ich ob $¢ w badanej
probece
2)  Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100 jtk/Im! w wodzie wprowadzanej do sieci oraz 200 jtk/iml w kranie konsumenta
N - badania nieaksedytowane.
Z- badania zatwierdzone przez PPIS w Krotoszynie
Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Krotoszynie ON-HK.904.2.2019 z dnia 29.04.2020r do prowadzenia badas w zakresic badania probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
P $¢ badan mikrobiologicznych podano zgodnie z PKN-ISO/TS 19036:2011 i jest wyrazona w wartosciach rzeczywistych w przedziale od-do Wynik 2¢ znakiem <" lub . >" oznacza, ze jest to wynik
ponizcj, lub odpowiednio powyzej zakresu bad go Lab i
Wartoic dopuszczalna podano zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami prawa — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludz.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposob pobieranych probek d ych przez Zleceniodawcg
STARSZY SPELJALISTA
ds. la orium
g
Data sporzadzenia sprawozdania 24.07.2020 Osoba autoryzujaca gy inz. jg/ na Pawlok

koniec sprawozdania

Wyniki odnosz si¢ wylgcznie do pobranej i przebadanej probki. Zleceniodawca ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 7 dni od dnia otrzymania Sprawozdania z badan. Bez pisemnej zgody
Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Stronalzl



