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BADANIA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Zakiad Wodociag6w i Kanalizacji w Sulgcinie
ul. Daszyniskiego 58, 69-200 Sulecin
Temat: Sulgcin Internat ZSZiL , zmywak, analiza wody z sieci
Obiekt badan; woda z sieci
Data pobierania prébek: 10.08.2021 Nr protokolu pobierania: 653/2021
Data przyjecia prébek do badan: 10.08.2021 Data zakoniczenia badan: 16.08.2021
Stan prébki: bez zastrzezen Tlo$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 13/2021-64 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 16.08.2021 Ilos¢ zatacznikow: 1
Wskazniki ‘ Jednostki Metody badawcze Prébka nr 1610/2021
P - PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru
(stgzenie jonéw wodoru) 22,4°C)
*S | Przewodnosé el.wh. w 25°C, pS/cm PN-EN 27888:1999 593
S | Barwa, mg /I Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S [ Metnos¢, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,8
S__[Liczba progowa zapachu', - PB ~11 wyd. II z dnia 05.01.2015 1
S__|Liczba progowa smaku, - PB 11 wyd. 1I z dnia 05.01.2015 1
0* | Ogélna liczba drobnoustrojow . PN-EN IS0 6222:2004
w 22°C. Metoda plytkowa (posiew welebny) Jtid/1 ml Zat. nr 1 <1
o * | Liczba bakterii z grupy coli. . PN-EN ISO 9308-1:2014-
Metoda filtracji membranowej jtk/100 m! 12+A1:2017-04 Zat. nr 1 0
0 * | Liczba Escherichia coli itk/100 ml PN-ENISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowej J 12+A1:2017-04 Zat. nr 1
o * | Liczba enterokokéw katowych itk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Metoda filtracji membranowej Zal.nr 1

*S Prébke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007

Probke pobrata Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Géra.

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasciwej dokonano z uzyciem konduktometru Pposiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

'Liczba progowa zapachu, smaku - zapach akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Znak , <" oznacza, ze wynik znajduje Sig ponizej podanej wartosci, ktéra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarte w . Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

S -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29.04.2021 )

0 * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.1.2021.AS obowigzujgce do dnia 31.12.2021 wydanej przez PPIS w Lodzi)- zalgcznik nr 1.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badar
Zastgpca Kierownika Laboratorium
mgr inz. Monika Szefner
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Wyniki badar: odnoszq si¢ wylgcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci,
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Numer probki

x Rodzaj probki

x Wysytajacy probke

x Zlecajacy badania

« Data zlecenia klienta

x Numer zlecenia
Data przyjecia probki
Probki dostarczone przez
Stan prébki
Warunki transportu

X Data pobrania probki

X Prébki pobrane przez

x Sposob pobrania prébki/préobek

x Cel badania
Kod probki klienta

x Opakowanie
Hos¢ probek zbadanych
Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wyniki badan

UME1R
Metoda
Enterokoki
UMNYP
Metoda
Escherichia coli
UMRH35
Metoda
Grupa coli
UMZLR
Metoda

Ogolna liczba drobnoustrojow w temp. 22 °C

A= Metoda akredytowana

/

Kol ot A0 75 15/ 20246

AR-21-E8-037743-01

297-2021-00054473

Woda przeznaczona do spozycia
EKOSYSTEMY - JT
EKOSYSTEMY - JT

10.08.2021

JT-Zlec/01/2021/111

%11.08.2021

Firme kurierska

oez zastrzezen

chtodnicze

10.08.2021

zieceniodawce

brak danych

brak danych

1610/2021

outelka plastikowa - opakowanie PET
11.08.2021

14.08.2021

Liczba enterokokow katowych Metoda filtracji membranowej (A)
PN-EN SO 7899-2:2004

¢

Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowei (A}
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

0

Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej (A)
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

0

<1

Data raportu

jtk/100 mi

jtk/100 ml

jtk/100 mi

Ogélna liczba drobnoustrojow w temp. 22 °C Metoda plytkowa (posiew wglebny) (A)
PN-EN ISO 6222:2004

jtk/t mi
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AB 1334

16.08.2021
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Strona 2/2 Raport analityczny AR-21-E8-037743-01
Numer prébki 297-2021-00054473

Result_Unil
x = Dane dostarczone od Klienta

Stwierdzenie zgodnosci:

Jakos¢ wody analizowane] probki odpowiada w zakresie Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki
wymaganiom igkosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2617 (Dz.U. 2017, p0z.2294).

Dopuszczaine limity:
Escherichia coli; Bakterie grupy coli, Enterokoki - 0 jtk/100mi

Ogélina liczba mikroorganizmow w temp. 22°C + 2°C po 72h- bez nieprawidiowych zmian/iml
Zaleca sie, aby ogodina liczba mikroorganizmow nie przekraczaia:

- 100 jtk/tm! w wodzie wprowadzane] do sieci wodociagowei,

- 200 jtk/1mi w kranie konsumenta

Uwaga: Laboratorium posiada zatwierdzenie Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego dotyczace systemu
jakosci badan wody. Zatwierdzenie nr PPIS.HK.9022.24.1.2021.AS obowigzujace do dnia 31.12.2021r.

Laboratoriurn stosuje zasadg podejmowania decyzji oparta na prostej akceptacii

Autoryzujacy: Agnieszka Piestrzynska Zatwierdzajacy: Agnieszka Wojewoda
Mtodszy Asysient Analytical Service Manager

Wyniki odnoszg sie do otrzymanych i badanych prébek.

Wynikow badan nie mezna powieiac inaczej niz w calosci bez pisemnej zgody Eurofins Poiska Sp. z 0.0.

. Laboratorium podaje niepewno$é pomiaru, gdy jest to istotne dia waznosci wynikow lub zastosowania wynikdw badar; jest uzgodnione z klientem; jesli niepewnosé pomiaru wptywa na zgodnosc z
wyspecyfikewana granicg.
Klient ma prawo do ziozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznege. Dopuszcza sie przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, droga elektroniczna na acdres
reklamacje@eurofins.pl lub drogg pocztowa.

. Zatwierdzone wyniki badan wykonywanych u dostawcéw autoryzowane sg przez osoby upowaznione w iaboraiorium dostawey.

W przypadku, gdy Klient wymaga stwisrdzenia zgodnosci z2 specyfikacia lub wymaganiem dotyczacym badania 2 zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium

uzgadnia zasade, ktéra bedzie zastosowana.

Laberatorium nie ponosi odpowiedzialnosc za dane dostarczone przez Kiientow. Dostarczone dane moga wpltywad na waznos$¢ wynikow.
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