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SPRAWOZDANIE Z BADAN
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Data wydania: 24.06.2022

Nr: DL.OBS.9051.01929.2022

Data: 2022-10-07

Nazwa klienta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulecinie

Adres klienta

ul. Lipowa 14 b 69-200 Sulecin

Identyfikacja
probki/prébek

kod prébki/prébek 01869.2022

obiekt badania Woda

adres pobrania Wodociag publiczny (P)

Stacja Sanitarno - 157/N/2022

Epidemiolgiczna w Sulecinie

probki/probek Wodociag publiczny Sulecin
punkt pobrania Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci
probki/probek
Opis, stan prébki/probek przyjetych do badan prawidtowy
Cel badania ocena zgodnosci z wymaganiami
Prébki Justyna Marko - zaswiadczenie z| Nr protokotu Nr zlecenia/umowy:
pobrat/dostarczyt: dnia 08.05.2018 r. Powiatowa | pobrania/przekazania:

Data pobrania/dostarczenia

2022.10.04 08:55/2022.10.04 13:40

Metoda pobrania probki

PN-ISO 5667 - 5:2017-10; PN-EN ISO 5667 - 1:2008; PN-EN 1SO
19458:2007; PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08; PN-ISO 5667 - 14:2016-11;

Data rozpoczecia/zakonczenia badania

2022-10-04 / 2022-10-07

arametry mikrobiologiczne - .
1 Enterokoki katowe w 100ml wody PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0[0;8] 0
2 |Liczba bakterii Escherichia coli w 100 [ PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: jtk 0[0:8] 0
* | ml wody 2014-12/A1:2017-04 .
3 | Liczba bakterii grupy coli w 100 mi PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: jtk W AS’\E \C'L“F‘ 0
wody 2014-12/A1:2017-04 fQ‘N‘PSQ‘ QFM'\OG aleci?
4 | Ogélna liczba mikroorganizméw w 1 | PN-EN 1SO 6222:2004 KW*“Zb,G%émmo oo -
ml wody w temp. 22°C SA}YY . owa\ 5155 630206 1o
» & :
5 |Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN ISO W 2 ghsse ST 5,000,05 -
7887:2012/Ap1:2015-06 b -nat rofi
6 |Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU !_2,_6,;%\%\“ ,:1[) 6-5
7 |pH PN-EN ISO 10523:2012 PH .q 6\\0’7‘,55‘0,1 W™V 6595
L N Y
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8 | Przewodnos¢ elekiryczna wtasciwa w | PN-EN 27888:1999 uS/cm 622+32 <2 500
temp.25°C

9 Smak PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia 15.02.2019r. - akceptowaliny -

10 |Zapach . PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia 15.02.2019r. - akceptowalny -

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

+ - niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2,

Wartoéé podana w [ ]” oznacza niepewnosé rozszerzona, oszacowang zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 metoda, taczenia skladowych i opiera sig na niepewnosci standardowej ziozonej, pomnozonej
przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. Dla wyniku ,0" jtk niepewnos¢ wynika z wewnetrznej zmiennoéci modelowanej przez rozkiad Poissona, zwigzanej z
rozmieszczeniem mikroorganizméw w probce.

W przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewno$é rozszerzona wyniku zawiera skladowa dotyczaca pobierania prébek (proces pobierania prébek jest procesem posiadajacym
akredytacije)

Wiersz 4 Metoda plytkowa, posiew wgtebny. Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ - bez nieprawidtowych zmian,
Zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Wiersz 5 Barwa rzeczywista. Najwyzsza dopuszczalna warto$é: akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian. Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie
konsumenta - do 15mg/l Pt.

Wiersz 6 Najwyzsza dopuszczalna warto$é: akceptowalna przez konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

Wiersz 7 Temperatura pomiaru 12,2°C

Wiersz 8 Temperatura pomiaru 12,9°C. Korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Wiersz 9 Dla_ metod jakoéciowych Laboratorium zidentyfikowalo Zrédta niepewnosci i je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczalna wartosé:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych
2mian.

Wiersz 10 Dla_ metod jakosciowych Laboratorium zidentyfikowato 2rédta niepewnosci i je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczalna warto$¢:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych
2zmian.

Uwagi

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badar dotyczace miejsca pobrania prébki, osoby pobierajacej probke, daty, godziny oraz metody pobrania prébki zostaly
dostarczone przez kiienta i moga wplywac na wazno$¢ wynikow.

Koniec sprawozdania
Osoba/-y autoryzujace:

Malgorzata Wojtal
starszy asystent

Beata Rosiak
asystent

Osoba Zatwierdzajaca:

mgr inz. Justyna Moczydtowska
Kierownik Oddzialu Badar Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby
zatwierdzajacej, ktory jest rbwnowazny z podpisem wiasnorgcznym.
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1.zleceniodawca ?O\N(\)P‘ E?\D%}‘)A\ S“\Qc\“
2.a/a : \
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1.Wyniki badar odnosza sig wytacznie do miejsca i daty pobranej/przyjgtej probki podanej w sprawozdaniu. R\¥ Lip \ Igax 9 0\4 000 3. %0‘1 Y
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez klienta. 5 Osa
3.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnos¢ rozszerzona wyniku nie zawiera sktadowej dotycz \331% qﬂec‘“
4.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie WIikp. sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl s@s
z?néma sprawozdania.

5.Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otr
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