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Nazwa kiienta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulecinie

Adres klienta

ul. Lipowa 14 b 69-200 Sulecin

ldentyfikacja
probki/probek

kod prébki/probek

01460.2023

POWIATOWA STACIA

obiekt badania

Woda

SANITARNO -

EPIDEMIOLOUICZINT
14 1 639200 Sulecin

adres pobrania
probki/probek

Wodociag publiczny (P)
Wodociag publiczny Wedrzyn

ul. Cipowa T4 55

tel./fax 95 755 3421

[P 5961324597, REGON 000302_066—00031

e-mail: psse.suiecinios

N
punkt pobrania Hydrofornia Wedrzyn
probki/probek

Opis, stan probki/probek przyjetych do badan prawidtowy

ot i

Stacja Sanitarno -
Epidemiolgiczna w Sulecinie

HK - 135/N/2023

Al i i
Cel badania ocena zgodnosci z wymaganiami ‘2-} W ,,ZOU \Jv’é{/
Probki Justyna Marko - zaswiadczenie z] Nr protokotu f\l'r' 'ziécenia/umowy:
pobral/dostarczyh: dnia 08.05.2018 r. Powiatowa pobrania/przekazania: :

Data pobrania/dostarczenia

2023.09.19 08:38/2023.09.19 13:15

Metoda pobrania prébki

PN-ISO 5667 - 14:2016-11; PN-ISO 5667 - 5:2017-10; PN-EN ISO 5667 -
1:2008; PN-EN I1SO 5667 - 3:2018-08; PN-EN ISO 19458:2007,

Data rozpoczecia/zakonczenia badania

2023-09-19/2023-09-22

Lp. :Oznaczenie Metoda badawcza Jm Wynik badart wraz |~ Najwyzsza
R : : ) i z dopuszczalna
: niepewnoscia wartos¢ **
‘Parametry mi}grobiologi(':zne‘ e SRR , N
1 Liczba bakterii grupy coliw 100 mi PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN 1SO 9308-1: jtk 0[0:8] 0
wody 2014-12/A1:2017-04
2 Liczba Enterokokow katowych w PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 01[0;8] 0
100ml wody
3 Liczba Escherichia coli w 100 ml wody] PN-EN 1SO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: jtk 0[0;8] 0
2014-12/A1:2017-04
4 Ogoina liczba mikroorganizméw w PN-EN ISO 6222:2004 jtk 17 [10;28]
22°C
Parametry fizyczne .
5 Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN ISO mg/l <5,00
7887:2012/Ap1:2015-06
6 Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,14+0,03 -
7 pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,5£0,1 6,5-9.5
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8 Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 uS/em 449+23 <2500
temp.25°C

9 |Smak PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia 15.02.2019r. ) - akceptowalny -

10 |Zapach PB-OBS-01 wydanie 4 z dnia 15.02.2019r. - akceptowalny -

*" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

* - niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci okolo 95% i wspadlczynniku rozszerzenia k=2,

Wartosc podana przy znaku <" informuie o rezultacie badania, ktéry miesci sig ponizej doingj granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscia rozszerzona dla tej granicy.
Wartos¢ podana w [ ]" oznacza niepewnos$é rozszerzona, oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201 :2022-02, podejscie calosciowe i opiera sie na niepewnosci standardowsj zlozonej, pomnozonej
przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci akolo 95%.Dla wyniku ,0" jtk niepewnos¢ wynika z wewnetrznej zmiennoéci modelowanej przez rozklad Poissona, 2wigzanej z
rozmieszczeniem mikroorganizmow w probce.

W przypadku probek pobranych przez laboratorium WSSE niepewnosé rozszerzona wyniku zawiera skladowa dotyczaca pobierania prébek (proces pobierania prabek jest procesem posiadajacym
akredytacje)

Wiersz 4 Metoda plytkowa, posiew wglebny. Najwyzsza dopuszczalna wartosé - bez nieprawidtowych zmian.
Zaleca sig aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100jtk/1 mi w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej, 200jtk/t mi w kranie konsumenta.

Wiersz 5 Barwa rzeczywista. Najwyzsza dopuszczalna wartosé: akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian. Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie
konsumenta - do 15mg/l Pt.(5,0+/-1,0%)

Wiersz 6 Najwyzsza dopuszczalna wartosé: akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

Wiersz 7 Temperatura pomiaru 18,3°C

Wiersz 8 Temperatura pomiaru 17,7°C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Wiersz 9 Dlg metod jakosciowych Laboratorium zidentyfikowato 2rédia niepewnosci i je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczaina wartosé:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych
zmian.

Wiersz 10 Dl; metod jakosciowych Laboratorium zidentyfikowalo rédia niepewnosci i je nadzoruje.Najwyzsza dopuszczaina wartos¢:akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych
zmian.

Uwagi

Informacije umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badar dotyczace miejsca pobrania probki, osoby pobierajacej probke, daty, godziny oraz metody pobrania probki zostaly
dostarczone przez klienta i moga wplywaé na wazno$¢ wynikow.

Osobal~y autoryzujace:

Dorota Jaworska
starszy asystent

Wojciech Moscicki
miodszy asystent

Osoba Zatwierdzajaca:

mgr inz. Justyna Moczydtowska
Kierownik Oddziatu Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby
zatwierdzajacej, ktdry jest rbwnowazny z podpisem wiasnorecznym. A ST ACJA
POWIATOW JOLOGICZNA

. EPIDEMIOLOG
SAN{TG%:%\ 14 b, 69-200 Sulgcin
W el /fax 95 755 342 2066—0003\ ‘
NIP 5961324597, REGON 00030200, o ‘P’
e-mail: psse.sulecin@sancp! ég\fw"‘ d’\
Otrzymuja;: os(, 190 l’b
1.zleceniodawca 06“ lp \ Y
19 L
2.a/a 1_3 OCB et
1.Wyniki badan dotycza wytacznie badanego obiektu/badane] probki i odnosza sig do otrzymanej probki. g} O
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci za etap pobierania prébek. W przypadku prébek pobranych przez Klignta; hiepewnosé rozszerzona wyniku
nie zawiera skiadowej dotyczacej pobierania prébek. *
3.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
4.Klient ma mozliwos¢ ztozenia skargi na dziatalnosé Laboratorium.

Koniec sprawozdania
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